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EBR Vision

EBR skall vara branschens viktigaste verktyg 
för effektivisering och kvalitetssäkring av 

nätverksamheten

Svensk Energis affärsidé

Som elbranschens samlade röst tillvarata 
medlemmarnas och branschens intressen samt 
vara centrum för kompetensuppbyggnad och 
informationsspridning såväl inom som utanför 

branschen
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EBR-HMS 
kommittén

EU

Ekonomiutskottet

TU

Teknikutskottet

HMS-U

Hälsa ςMiljö ςSäkerhet

utskottet

EBR ςkansliet

Arbetsgrupper Arbetsgrupper Arbetsgrupper
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EBR

konstruktion

EBR

Kostnadskatalog

EBR

Underhåll

Hälsa-

Miljö-

Säkerhet

EBR - systemet

Utbildning

EBR

Byggmetod

Information
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AMS  AUS



Innehåll
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ÅVarför skall vi använda AMS metoder

ÅVems roll är det att få igång AMS arbete

ÅHur mycket används AMS idag

ÅVad gör branschorganisationerna  för att 
tillhandahålla säker användning av AMS 
arbete

ÅEn AMS-Handbok ?

ÅHur kan vi samarbeta?



Varför skall vi använda AMS metoder
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ÅSäkra metoder
ÅFärre planerade avbrott - leveranssäkerhet
ÅEkonomi
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Krav på leveranssäkerhet
Avbrottsersättning till kund

Ellagen

Avbrottsersättning  efter
12 tim  - ( 2006)

Inga avbrott längre än
24 tim  - 2011



Nya Nätregleringen i Sverige 
Förhandsreglering

ÅEn intäktsram skall beräknas för fyra år

Å2012 -2015, 2016 -2019  etcé.

ÅMyndigheten tillhandahåller beräkningsprogram

ÅEn ingående parameter är EBR kostnaskatalog

ÅVissa parametrar kontrolleras

ÅAvbrottskostnad finns framtaget

ÅIntäktsramen för kommande period reduceras 
med föregående periods faktiska 
avbrottskostnad
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Medelvärden används

ÅDe flest elnätsföretag har mellan 10 000 
och 30 000 kWh/kund,år

ÅPåverkan på intäktsramen

ï10 000 kWh => 42 kr för avbrott under 1 h 
hos en kund

ï30 000 kWh => 126 kr

ÅKonsekvenserna av ett avbrott hos en 
kund beror på i vilket nätområde kunden 
finns
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Räkneexempel lokalnät

Störning tisdag natt kl 04.00 för 1 kund

ï Återkoppling kl 0700
Å ILE  18.000*3/8760= 6 kWh á 54 kr/kWh =324 kr

Å ILEffekt 2 kW à 19 kr/kW = 38 kr

Å 324+38= 362 kr     50 % av 362 kr är 181 kr

ï Återkoppling kl 1100
Å ILE 18.000*7/8760= 14 kWh à 54 kr/kWh = 756 kr

Å ILEffekt 2 kW á 19 kr/kW = 38 kr

Å 756+38 = 794 kr     50% av 794 kr är 397 kr

Å påverkan på intäktsramen  397 ï181 = 216 kr

ï Merkostnad personal 3h à 500 kr/h , 1500 kr

Slutsats:

ï Vänta lönar sig om punkten har färre än 7 uttagspunkter



Arbeta med eller utan spänning?

ÅAvbrott för 1000 kunder under 2 timmar

Påverkan på intäktsramen blir:

Å ILE  1000*18.000*2/8760= 4 000 kWh á 38 kr/kWh 
=152 000 kr

Å ILEffekt 1000*2 kW à 4 kr/kW = 8000 kr

Å 152 000 + 8000 = 160 000 kr      

Å 50 % av 160 000kr är 80 000 kr
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Hur mycket används AMS idag
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ÅFakta
ÅInställning
ÅInsatser
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Motto - Drift

ñEn Vattenfallkund skall inte ha 
avbrott i fºrsta tagetò

Citat: Leif Cederlind

Fd. Chef driftcentralen
Sundbyberg
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Motto - Drift

ñAMSskall mentalt vara default 
idag om inga andra åtgärder är 
lämpligare att använda för att 
undvika kundavbrott. ò

Citat: Leif Cederlind

Fd. Chef driftcentralen
Sundbyberg
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AMS ïVerklighet och 
Skröner

Varför vill  Eldistributions Driftcentral ha AMS?

Verkligheten:

ÅKunderna vill absolut inte ha avbrott

Å Vi vill ha färre avbrottsminuter 

(Nätavgiften påverkas)

Å Vi slipper informationsproblemen

Å Vi slipper statistikinmatning

Å Vi vill inte avisera

Å Vi vill inte försämra våra maskade nät på grund 
av avbrott , företrädesvis på regionnätet

2010 -10 -07
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Antal 

dro

Varav 

AMS

Andel 

AMS Ack

%

Antal 

dro

Varav 

AMS

Andel 

AMS Ack

%

Rn/Ln AMS

Andel

AMS Ack

%

Januari 75 10 13 248 40 16 323 50 15

Februari 100 8 8 248 59 24 348 67 19

Mars 74 9 12 263 46 17 337 55 16

April 140 9 6 316 56 18 456 65 14

Maj 96 8 8 341 37 11 437 45 10

Juni 97 15 15 280 40 14 377 55 15

Juli 51 3 6 186 9 5 237 12 5

Augusti 69 5 7 193 25 13 262 30 11

September 149 21 14 278 29 10 427 50 12

Oktober 118 11 9 365 33 9 483 44 9

November 100 2 2 367 41 11 467 43 9

December 56 2 4 239 25 10 295 27 9

Ack för året 1125 103 8,82 3324 440 13,26 4449 543 12,16

Totalt                                     

Region- och Lokalnät
Eldistribution

Regionnät Lokalnät
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?

Bristfällig styrning

Oklara beslut

Bristande information, utbildning och uppföljning

Tidigare ej krav i alla lägen från beställaren

Incitament saknas

AMS-jobb blir dyrare. 
Underhålls-pengarna räcker inte

Ekonomin avgörande*2

För dyrt*2

Genomförs endast vid kundpåverkan

Okunnighet

Personrisk

Okunskap ur ett ledarskapsperspektiv

Det innebär större risker

På vissa håll ser man AMS-arbete ur ett säkerhetsperspektiv. 

Intern problem-lokala intressen

Finns inte tillräckligt med AMS-utbildade montörer i dagslägetEj tillräckligt med certifierade montörer

Kompetens och kompetensutnyttjande

Oklart regelverk ex.vis justering av reläskyddsomställningar

Osäkerhet utförande-regelverk

Oklart regelverk ςND-VS

Krångligt med kringåtgärder ex.vis avstängning av all berörd vindkraft

Anläggningsutformning

Ej AMS-vänliga anläggningar

AMS ςVerklighet och Skröner
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Den fem mest avgörande 
huvudorsakerna till att vi inte nyttjar 
AMS kan delas upp i följande rubriker

X Kompetens

Anl.utformningRegelverk

Beslut/Styrning

Ekonomi

AMS ςVerklighet och Skröner

2010 -10 -07
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Så här är det i verklighetenééé.tror vi på drift!
Skrönor :

Å Det här går inte att göra med AMS!
Å Det verkar livsfarligt!
Å Man har inte folk!
Å Man har inte utrustning!
Å Man har inte lust! 

Det är lika enkelt att ta ett avbrott, därför att:
Å Man måste ställa om reläskydd
Å Frånkoppla automatiker
Å Koppla bort småskalig produktion

AMS ςVerklighet och Skröner

2010 -10 -07
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Insatser

Utbildning och information om AMS för

ÅAvdelningschefer (personalansvar)

ÅPlanerare/Projektörer/Beredare

ÅRepetitionsutbildning för Montörer



Vems roll är det att få igång 
AMS arbete?
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ÅNätägaren
ÅEntreprenadföretaget
ÅBranschorganisationen
ÅEBR /REN



Vad gör branschorganisationerna  för 
att tillhandahålla säker användning av 

AMS arbete
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ïNordisk utbildningsplan

ïMM dagarna  - bildkollage

ïEBR dokument

ÅAMS under 1 kV

ÅAMS över 1 kV

ÅESA ïAMS

ÅAMS Isolerstångsmetoden (Arbetsmetoder)

ÅRiskanalys

ÅENIA Händelserapporteringssystem

ïAMS (AUS) handbok
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© Vattenfall AB 1

AMS      Block - utbildningar

Isolerstång 

Stationsanläggningar       

Lokalnät

Isolerstång

Luftledning               

Lokalnät

Barhand

Överliggande nät

Isolerstång 

Stationsanläggningar                                                

Regionnät

Isolerhandsk  

Stationsanläggningar

Lokalnät

Isolerhandsk

Luftledning                  

Lokalnät

Isolerstång

Luftledning              

Regionnät

Isolerstång 

Stationsanläggningar 

Överliggande nät

Isolerstång

Luftledning   

Överliggande nät

Repetitionsutbildning 

inom det spec. området 

Uppgradering

8 timmar + fältpraktik 

inom det spec.  området

Barhand

12 ï72 kV

Grund

utbildning

Lokalnät
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EBR Metod o Maskindagar
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